
 

質 疑 応 答 書 
 
 
  工事件名〔整理番号〕 泉区管内道路照明施設修繕工事その２ 〔２２４５１００５２〕   
 

質 問 事 項 回     答 
 
 

1. 照明灯建替（25 基）について 

 

設計図書の 41 ページに、6 種類の照明灯の

仕様が記載されておりますが、 

各種類の照明灯を何基新設するのかという

数量の内訳をご教示頂けますでしょうか。 

 

2. 照明器具 25 基の詳細（下記タイプごとの）

数量をおしえてください。 

 

① S-8-B 

② S-10-B 

③ S-12-B 

④ TS-8-B 

⑤ TS-10-B 

⑥ TS-12-B 

 

1. 照明工の照明灯建替(25 基)については想定   

される数量であり､当初数量として参考図

(41 ページ表)S-8-B(H=8000)を 25 基計上し

ていますが､現場出来高に合わせ変更するこ

とがあります｡ 

 

 

2. 照明工の照明灯建替(25 基)については想定   

される数量であり､当初数量として S-8-

B(H=8000)を 25 基計上していますが､現場出

来高に合わせ変更することがあります｡ 
 

 

 
 注１ この質疑応答書は，設計図書等に対して質問がある場合（見積に必要な事項に限る。）に 
   のみ提出して下さい。会社名を記入する必要はありません。 


