
項　目 単　位 H26.4.23 H26.5.13 H26.6.3 H26.7.23 H26.8.20 H26.9.3 H26.10.1 H26.11.5 H26.12.3 H27.1.21 H27.2.12 H27.3.12

pH （指標1-14) 6.6 7.3 7.3 7.5 7.8 6.2 7.3 7.1 6.9 7.9 7.5 7.8

NH4
+-N ㎎/L 0.02 0.02 0.00 0.03 0.03 0.04 0.02 0.03 <0.01 0.02 <0.01 <0.01

NO2
+
-N ㎎/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

NO3
+
-N ㎎/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.0 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.0 <0.01 <0.01

Cl- ㎎/L 9.6 9.4 9.1 9.0 9.0 8.5 9.0 9.0 8.9 8.7 8.4 8.2

導電率 mS/m 20.0 21.5 20.8 20.9 20.5 20.6 21.0 22.5 20.7 21.0 20.9 20.6

Sole-Fe ㎎/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 0.6 0.5 <0.5

Sole-Mn ㎎/L <0.5 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

T-Fe ㎎/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 0.6 0.5 <0.5

T-Mn ㎎/L <0.5 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
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 鉄・マンガンの検査

は7月より実施。 


