
［2］Ⅲ　第２　誘導灯及び誘導標識

第２　誘導灯及び誘導標識（令第26条）

２。１　共通事項

（1） 用語例は，次のとおりとする。

ア　室内とは，建基法2(4)に定める居室（居住，執務，作業，集会，娯楽そ

の他これらに類する目的のために継続的に使用する室）及びロビー，ホー

ル，駐車場，倉庫，機械室， ポンプ室等をいう。

イ　避難口とは，次の出入口をいう。（規則28 の3③（1））

「④の出入口」･‥屋内から直接地上へ通ずる出入口（附室が設けられてい

る場合にあっては，当該附室の出入口）

「衍の出入口」･‥直通階段の出入口（附室が設けられている場合にあって

は，当該附室の出入口）

「６ の出入口」･‥④又は⑩の避難口に通ずる廊下又は通路に通ずる出入口

（室内の各部分から容易に避難することができるものと

して消防庁長官が定める居室の出入口を除く。）

「④の出入口」･‥ぼ）又は⑩の避難口に通ずる廊下又は通路に設ける防火戸

で直接手で開くことができるもの（くぐり戸付き防火シャッ

ターを含む。）がある場所（自動火災報知設備の感知器

の作動と連動して閉鎖する防火戸に誘導標識が設けられ，

かつ，当該誘導標識を識別することができる照度が確保

されるように非常用の照明装置が設けられている場合を

除く。）

２ ．１ 図 １
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２．１ 図2

（2） 防 火 対 象 物 の 一 部 の 階 の みが 設 置 対 象 と な る 場 合 は， 避 難 階 へ至 る ま で の

階 段 ， 廊 下， 通 路 を 誘 導 灯 の 設 置 対 象 と す る こ と。

(3) nｺ Ｉ 第 １　匚令 別 表 第 １の 匚項 」 の 判定 ， 収 容人 員 の 算定 基 準］ 中， 従 属部

分 と み な さ れ た 特 定 用 途 部 分(150 ㎡ 以 上 ） は 誘 導 灯 （ Ｃ 級 で 可 ） の設 置対

象 と す る こ と。　 指 導 （S54.100 ）

（4） 誘 導 灯 の 設 置 を 免 除 し た 防 火 対 象 物 又 は そ の 部 分 に は， 原 則 と し て 誘 導 標

識 を 設 け るこ と。 た だ し， 避 難 囗等 を 容 易 に 見 と お し， か つ， 識 別 で き る な

どの 場 合 は 設 置 し な い こ と が で き る。

２．２　 誘 導 灯 の設 置を 要 す る 防 火 対 象 物 及 び そ の 部 分 並 び にＡ 級， Ｂ 級 ， Ｃ級

の区 分等

２．２ 表１　誘導灯 の設置を要する防火対 象物及びそ の部分並びにＡ級， Ｂ級， Ｃ級 の

区分（規則28の3 ④（3））

項　　 目二
避 難 囗 誘 導 灯 通路誘導灯

客 席
誘導灯ィの出入口

口の出入口
八の出入口 二の出入口 廊下・通路 階段・傾斜路

巾
項

（膕項
ィ

及び（16
の２）項
に掲げる
防火対象
物で巾項
の用途部
分が存す
る階）

1,000㎡
以上

※１

A

B（20カン
デラ以上又
は点滅機能）

A

B (20カン
デラ以上）

A

B（20カン
デラ以上）

・感知器連
動防火戸
閉鎖

・非常用照
明装置と
誘導標識の組合せ

A ・B  (25
カンデラ以
上）

Ａ～Ｃの形
別無し

路面又は表
面及び踊場
の中心線の
照度が１ル
クス以上又
は非常用の
照明装置の
設置

通路床面
における
水平直紅2
ルクス以
上

※２（Ａ・
Ｂ・Ｃ）

1,000㎡
未満

※１
Ａ・Ｂ・Ｃ Ａ・Ｂ・Ｃ Ａ・Ｂ・Ｃ Ａ・Ｂ・Ｃ

(2)項～(4)
項, (9)項
ィ( ㈲項
ィに掲げ

る
防火対

象物で(2)
項祠4吼

(9)項ィの
用途部分
が存する
階)

1,000㎡
以上

※１

A

B（20カン
デラ以上又
は点滅機能）

A

B (20カン
デラ以上）

A

B（20カン
デラ以上）

A ・B  (25
カンデラ以
上）

※２（Ａ・
Ｂ・Ｃ）

1,000㎡
未満

※１
Ａ・Ｂ・Ｃ Ａ・Ｂ・Ｃ Ａ・Ｂ・Ｃ Ａ・Ｂ・Ｃ

帥項
地階

，無窓

階，11階以
上の階

A
B（20カン

A
B  (20カン

A
B（20カン

A

B  (25カン
デラ以上）
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(16の２)項，

(16の３)項 全　　 部 デラ以上又
は点滅機能）

デラ以上） デラ以上） ※２（Ａ・
Ｂ・Ｃ）

上記以外
の特定防
火対象物

全　　 部 Ａ・Ｂ・Ｃ Ａ・Ｂ・Ｃ Ａ・Ｂ・Ｃ Ａ・Ｂ・Ｃ

上記以外
の非特定
防火対象
物

地　　 階
無 窓 階
11階以上の
階

Ａ・Ｂ・Ｃ Ａ・Ｂ・Ｃ Ａ・Ｂ・Ｃ Ａ・Ｂ・Ｃ

※I　I,000㎡以上, 1.000㎡未満は，階の床面積を示す。
※２　通路誘導灯を廊下に設置する場合であって，当該誘導灯をその有効範囲内の各部分から容易に識別することか

できる場合

注　 こ こで 対 象 と な って い な い 防 火 対 象 物 又 は そ の 部 分 に つ い て も， 一 般 的 に 背 景輝 度

の 高 い 場 所 や 光 ノイ ズの 多 い 場 所， 催 し 物 の 行 わ れ る 大 空 間 の 場 所 等 に あ っ て は， 同

様 の措 置 を 講 ず るよ う 努 め る こ と。(Hll.9.21 消 防 予245)

2.2 表 ２　 避 難 囗誘 導 灯 及 び通 路 誘 導 灯 の有 効 範 囲 （規 則28 の ３② ）

区　　　　　　　　　　　分 距離（ ｍ）

避難 囗

誘導灯

Ａ　級
避難の方向を示すシンボルのないもの 60

避難の方向を示すシンボルのあるもの 40

Ｂ　級
避難の方向を示すシンボルのないもの 30

避難の方向を示すシンボルのあるもの 20

Ｃ　級 15

通　路

誘導灯

Ａ　級 20

Ｂ　級 15

Ｃ　級 10

２。３　設置しないことができる防火対象物 ≪1)項イで劇場等に直接供している

室を除く。）

（1） 延べ面積が150㎡未満の防火対象物（地階，無窓階を除く。）

(2) aR 項イの防火対象物で特定用途部分の面積が150㎡未満のもの（地階，無

窓階を除く。（9）項及び３階以上に特定用途が存するものを除く。）

(3) 2 階建て以下の倉庫で，床面積が300㎡未満の無窓階

（4） 平屋建ての工場・作業所の無窓階で，各部分から「④の出入口」又は直接

屋外へ出られる窓等までの水平距離が20m 以下のもの

注　窓等…規則５の３に適合する窓のうち，直径ｌｍ以上の円か内接するもの又は幅

0.75m, 高さ1.2m以上のもので，窓の下端までの高さが1.2m以下のもの

（5） 倉庫等の非特定防火対象物で，通路の位置が流動的であるために次に掲げ

る照明設備が設けられた部分

ア　照明設備は非常用の照明装置（バッテリー内蔵又は別置型）とすること。
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イ　すべての床面で１ルクス以上の照度がとれること。

ウ　誘導標識が設けられていること。

２．４　避難口誘導灯及び通路誘導灯の設置を要しない防火対象物の部分

防火対象物のうち専用住宅((5) 項口を除く。）の用に供している部分（他の

用途部分の避難経路となる部分を除く。）

２．５　「④の出入口」に設ける誘導灯の設置基準

（1） 設置位置，明るさ等は次による。

ア　次の表の左欄の区分に応じ，中欄に掲げる表示面の縦寸法及び右欄に掲

げる表示面の明るさを有するものとすること。（規則28の３①）

２．５ 表１

区　　 分 表示面の縦寸法（ｍ） 表示 面の明るさ（ カンデラ）

Ａ　　 級 0.4以上 50以上

Ｂ　　 級 0.2以 上0.4未満 10以上

Ｃ　　 級 0.1以 上0.2未満 1.5以 上

イ　通行の障害とならないよう設けること。（規則28の３④剛）

ウ　原則として 匚④の出入口」の中央上部に設けること。ただし，誘導灯の

位置を変えることによって，より効果的である場合，又は構造上の理由に

よってこれにより難い場合は，おおむね１ｍ以内の箇所に設けることがで

きる。

なお，避難口以外に出入口等がない部分で，避難の方向を示すシンボル

（以下［矢印］という。）付きの避難口誘導灯を設置した場合，おおむね３

ｍ以内であれば当該避難口に誘導灯を設置しないことができる。

エ　有効範囲は次図に掲げる歩行距離以下とすること。（規則28 の３②巾）

なお，（　）内の数字は当該誘導灯を容易に見とおすことができない場

合，又は識別することができない場合の距離を示す。
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(ア) Ａ 級 の 場 合

２。５ 図 １　矢印なし

２。５ 図２　矢印あり

（イ） Ｂ 級 の 場 合

２。５ 図３　矢印なし

２。５ 図 ４　矢印あり

‾ 丁

おおむね3m 以下
二

‾ ①

おおむね３ｍ以 下

１

-



（ウ） Ｃ 級 の 場 合

２．５ 図５

(匍　算定式によるもの( 規則28の３②(2))

ａ　矢印なし

Ｄ（ｍ）＝１５０ｘｈ（ｍ）

Ｄ：歩行距離

ｈ：誘導灯の表示面の縦寸法

２ ．５ 図 ６

ｂ　 矢 印 あ り

Ｄ（ｍ）＝１００Ｘｈ（ｍ）

２．５ 図 ７
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工⑤

‾ ①

おおむね3m 以下

↓

-
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(2) 設置しないことができる 匚⑦の出入口｣

ア　地階又は２階以上の階から直接地上へ出る階段で，地階又は２階から地

上への出入口までの途中に他の部分への出入口が設けられていない 匚ぼ)の

出入口｣

屋
　

外

屋
　

外

２．５ 図 ８　　　　　　　　　　 ２．５ 図 ９

注　［ ④の出入口］ に シャッター， 扉等がある場合は， 営業 時間中開扉して いるな

ど明らかに屋外であることがわかるものにつ いて適用できる。

イ　 直 接 屋 外 に出 られ る 縁 側 形 態 の 廊 下 の 匚⑦ の 出 入 口」

庭・通路等

２．５ 図10

ウ　自動開閉扉の専用の入口

屋 内　 ① ⑧

出口専用　 入口専用

２．５ 図11

エ　非特定防火対象物で，

入口］以外の出入口で，

地階又は２階以上の階の避難経路となる 匚⑦の出

各部分から直線最短距離が20m 以下のもの



屋　外

２．５ 図12
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オ　特定防火対象物で，その階の室内の各部分から「④の出入口」を容易に

見とおし，かつ，識別することができるもので，歩行距離が20m 以下のも

の「無窓階及び他の避難経路となる 匚⑦の出入口」を除く。）

２．５ 図13

１

注　店舗等で， ④の出入口が連続して設けられている場合は，店 舗等内の通 路の状

態に応じ主となる出入口を除き誘導灯 を設置しないことができる。

（3） Ａ 級 又 は Ｂ 級 「20 カ ン デ ラ以 上 の も の 又 は 点 滅 機 能 を 有 す る も の。 以 下

厂特 殊 Ｂ 級 」 と い う。） を Ｂ 級 （ 特 殊 Ｂ 級 を 除 く。） 又 は Ｃ 級 に す るこ と が で

き る 匚④ の 出 入 口 」

ア　 当 該 防 火 対 象 物 の 関 係 者 又 は 関 係 者 に 雇 用 さ れ て い る もの ［以 下 匚関 係

者 等 ］ と い う。） の み が 出 入 り す る 室 で， 他 の 部 分 の 避 難 経 路 とな ら な い

（ ぼ）の 出 入 口］

イ　 床 面 積 が500 ㎡ 未満 の室 の④ の 出入 口

注１　戸，可動間什切り等で仕切っても利用できる形 態のものは， それらが存しな

い状態の室として扱う。

注２　舞台部が併設されるものにあっては舞台 部を除いた部分の床面 積とする。
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ウ　特定防火対象物の駐車場の部分で，駐車場以外の部分（警備員室，ボイ

ラー等監視室等を除く。）の避難経路にならないぼ）の出入口

２。６　「○の出入口」に設ける誘導灯の設置基準

（1） 設置位置，明るさ等は2.5(1) に同じ。

（2） 設置しないことができる 匚回の出入口」（規則28 の2 ①（1））

ア　その階の室内の各部分から 匚⑩の出入口」を容易に見とおし，かつ，識

別することができるもので，歩行距離が10m 以下のもの（地階，無窓階を

除く。）

ﾓﾐ　　　　ﾗ?
ダ　　　　 Ｓ

冥
土

士
二づU 》ﾄﾞ､~二

２．６ 図１

イ　開放廊下の［⑩の出入口］(H17.  3 .25国告3. 第4  . 2 (4)に適合する特定

共同住宅の開放廊下）

(3) 2.6 図２から図４までの例の場合は，廊下に設けることができる。

叩　　　　　 叩　　　　　　 叩
十 二

１

七

ないこと。

２．６ 図２　　　　　　　２．６ 図３　　　　　　　　２．６ 図４

(4) A 級をＢ級( 特殊Ｂ級を除く。) 又はＣ級にすることができる[ ⑩の出入

口]

ア　機械室，ボイラー室，倉庫，休憩室，更衣室，車庫等で関係者等が出入

りする階の[ ⑩の出入口]

イ　室から直接(回の出入口に通ずる場合は, 2.5(3) イを準用できる。

ウ　直通階段の出口

エ　特定防火対象物の駐車場の部分の⑩の出入口については2.5  (3)ウを



準 用 で き る。

［2］Ⅲ　第２　誘導灯 及び誘 導標識

２．７　｢ 唇の出入口｣ に設ける誘導灯の設置基準

(1) 設置位置，明るさ等は2.5(1) に同じ。

(2) 設置しないことができる室

ア　２．７表１の防火対象物の区分に従いい，凶，讎又は(にQに該当する室の

[○の出入口]

２．７ 表１

防火対象

物の区分

項　　　 目∧ (Ｏ (ろ) 睇 ㈹

室内の各

部分から
匚⑤ の 出

入口」 ま

での歩 行

距離

「 ⑤の出
入口」を

容易に見
とおし，

識別でき

る。（歩

行距離）

匚⑤の出

入口］ を

容易に見
とおし，

識別でき

る。（ 室

面積）

左 記以 外

の室

ィ　非特

定防火

対象物

（（拍 項
ィの非

特定部

分を含
む｡）

無窓階

避　　 難　　 階 20m 以 下

＼
100 ㎡ 以

下（主 と
して 防火

対象物の
関係者等

の使用に

供するも

のにあっ

ては,400

㎡以下）

60㎡以下

避難階以 外の階 10m 以 下

※20m 以

下

50㎡以下

地階，11 階以 上の階

囗　
㈲項

ィの非

特定用

途部分

普通階

避　　 難　　 階

20m 以 下＼
60㎡以下

避難階以 外の階 50㎡以下

/丶　特定
防火対

象物

普通階
避　　 難　　 階

※20m 以

下

20m 以下 50㎡以下

避難階以 外の階

10m 以下 40㎡以下無窓階
避　　 難　　 階

避難階以 外の階

地　　　　　 階

※印は， 機械室，事務室（収容人員の算定に当 たって３㎡で 除する部分を 有する事

務室を除く。），ボイラー室， 更衣室等で関係者等が出入りする室に隕る。

注１　特定 用途 部分の避難経路とな る室又は不活性ガ ス消火 設備等設置室で二方向避難

を要する室には適用しない。

注 ２　見 とおしのきかない位置か らおおむね３ｍの範囲を移動 することによって 匚⑩ の

出入口」を見 とおし，識別 できる場合は2.7 表１（ろ）の「⑩の 出入口」を容 易に見

とおし…に該当する ものとして扱う。

見 とおしのきかないＡ部分 からおおむね ３ｍ以内を移動 することによって 匚⑩ の

出入口」を見とおせる。
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厨房，更衣室（関係者等用), wc, その他これらに類する室からの見とおし，識

別，歩行距離は問わない。

２．７ 図 １

廊

下

２．７ 図 ２

廊　 下

２。７表1(０イ欄避難 階

廊　 下

２。７ 図 ３　２．７表1(０イ欄避難階以外の階

注　［ ⑩の出入口］の誘導灯 は設置免除にならない。

２．７ 図４　２．７表１い 八欄

廊
　

下

注１　い 又は（ろ）の条件を満足しなくてもよい。

注２　（　）内の数字は，主 として防火対 象物 の関係者 等の使

用に供する部分

２．７ 図 ５　２．７表１讎
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（3） Ａ 級 （ Ｂ 級 に お い て20 カ ン デ ラ以 上 の も のを 含 む。） を Ｂ 級 （ 特 殊 Ｂ級 を

除 く。） 又 は Ｃ級 に す る こ と がで き る 匚谷 の出 入 口 ］

ア　 当 該 防 火 対 象 物 の 関 係 者 又 は 関 係 者 に 雇 用 さ れ て い る もの ［以 下 匚関 係

者 等 ］ と い う。） の み が 出 入 り す る 室 で ， 他 の 部 分 の 避 難 経 路 と な ら な い

匚谷 の 出 入 口］

イ　 床 面 積 が500 ㎡ 未満 の室 の谷 の 出入 口

注１　戸，可動間仕切り等で仕切 って も利用でき る形 態のものは， それらが存し な

い状態の室として扱う。

注２　舞台部が併設されるものにあっては舞台部を除いた部分の床面 積とする。

２ 。８

(１)

(２)

｢§ の出入口｣ に設ける誘導灯の設置基準

設置位置，明るさ等は2.5(1) に同じ。

設置しないことができる部分

自動火災報知設備の感知器の作動と連動して閉鎖する防火戸に誘導標識が

設けられ，かつ，当該誘導標識を識別することができる照度が確保されるよ

うに非常用の照明装置が設けられている場合

２．９　通路誘導灯の設置基準

（1） 設置位置，明るさ等は次による。

ア　次の表の左欄の区分に応じ，中欄に掲げる表示面の縦寸法及び右欄に掲

げる表示面の明るさを有するものとすること。（規則28の３①）

２．９ 表１

区　分 表示面の縦寸法（ｍ） 表示面の明 るさ（カンデラ）

Ａ　級 0.4以上 60以上

Ｂ　級 0.2以 上0.4未満 13以上

Ｃ　級 0.1以 上0.2未満 ５以上

イ　通路誘導灯の有効範囲は，次図に掲げる歩行距離以下とすること。当該

誘導灯を容易に見とおすことができない場合又は識別することができない

場合においては，10m 以下とすること。（規則28 の３②）

（ア） ④及び⑩の出入口に設置する場合
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ａ　 Ａ 級 の 場 合

２．９ 図ｌ

Ｃ　Ｃ級の場合

ｂ　Ｂ級の場合

２．９ 図 ２

２．９ 図３

ｄ　算定式によるもの

以下の式により算定した距離とする。

D=50h

( ａ)

(b)

Ｉｈ：誘導灯の表示面の縦寸法（ｍ）

Ｄ：歩行距離（ｍ）　　　　　　　

」

|
一 避難回? で孥灯の有効範囲 う

Ｄ以下

二

Ｄ以下

D  X2
以下

－

ｉ

亅

２ ．９ 図 ４

一 避難囗誘導灯の有効範囲 →

乙　　　　　　　 ○

２．９ 図５

（イ） 四及び谷の出入口に設置する場合

ａ　谷の出入口に設置する場合



ﾓe

昊

通路誘導灯の有効範囲 通路 誘導灯 の 橄 護 ㈲
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避難囗誘導灯の有効範囲

２．９ 図６

ｂ　谷の出入口に設置する場合

萠誘仰の鬪扈　 艢誘仰の㈲隨　　 避難口誘導灯の有効範囲

ｏ　　　　　　　　　　　　　　　　　　。ノ　　 。　ノ
Ａ　　　 ‾-」　　　　　　　　　　　　　 ゛ 气　　 ゛　 气

２．９ 図７

Ｃ　通路誘導灯の相互間（避難囗誘導灯を除く。）の距離が当該誘導灯

の有効範囲以下の箇所及び曲がり角に設けること。

通略 盃斗灯 の 袒 臈 囲

← 避難囗誘導灯の有効範囲 →

農法鄙の熊嗣　 農歸佃熊胆

- ロ コ ー－ － 「‾‾汗

通路 誘導灯 の 有翳目

葫誘郵 の顛回

ヤ

２ ．９ 図 ８

床埋込み型 を設ける。

又 は廊下の両側に設ける。

２．９ 図９

（ウ）（2）項二部分に設けるもの（規則28の３④（３の２））

床面又はその直近の避難上有効な箇所に設けること。

（2） 設置しないことができる部分

ア　廊下又は通路の各部分から④又は⑩の出入口の誘導灯を容易に見とおし，
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かつ，識別することができる階で，歩行距離が２．２表２に掲げる避難囗

誘導灯の区分に応じた有効範囲以下のものであること。

(ア) 避難階以外の階

（イ） 避 難 階

卜 心皿口誌痢| の卜 効範囲 → 十 ← 遐 賍囗誘引I 叫l 町 砥川 →-|

２
．
９ 図10

|一 避難口誘導灯の有効範囲

２．９ 図11

イ　 非 特 定 防 火 対 象 物 の 開 放 廊 下

特定防火対象物であっても，開放廊下等の判定基準に適合する開放廊下

の場合は，設置しないことができる。

ウ　居室の各部分から主要な避難口又はこれに設ける避難囗誘導灯を容易に

見とおし，かつ，識別することができる階で，当該避難囗に至る歩行距離

が避難階にあっては40m 以下，避難階以外の階にあっては30m 以下の室内

なお，見とおしがきかない位置からおおむね３ｍの範囲を移動すること

によって当該主要な避難 囗等を見とおし識別できる場合は，容易に見とお

し，かつ，識別することができるものとして取り扱うことができる。

※［主要な避難口］とは，具体的に次に掲げる避難口をいうものであること。

避難階：　屋内から直接地上へ通ずる出入口（附室が設けられている場合に

あっては，当該附室の出入口）

避難階以外の階

：　直通階段の出入口（附室が設けられている場合にあっては，当該

附室の出入口）

（力　主要な避難囗を容易に見とおし，かつ，識別することができる場合



ａ　避難階

ｂ　避難階以外

２．９ 図12
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２．９ 図13

（イ） 避難囗誘導灯を容易に見とおし，かつ，識別することができる場合

ａ　避難階（Ａ級及び特殊Ｂ級に限る。）

２．９ 図14

b　 避 難 階以 外 の 階 （ Ａ 級， 特 殊 Ｂ 級 及 び Ｂ 級 （矢 印 な し） に 隕 る。）

２．９ 図15

エ　 百 貨 店 等 の 売 場 等 で 誘 導灯 を 設 置 し な い こ と が で き る 通 路 の 例
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補助避難通路 ＼
Ｎ

１

Ａ１

４司
／ 補助避難通路

レ　　　　　
主要避難通路　　　　　　

＜

補助避 難通路 ／

１

Ａ１
Ｘ

長さＡが10m 以 下の補助避難通路部分には， 誘導灯 は不要であ る。

２．９ 図16

2｡10　 階段又は傾斜路に設ける通路誘導灯の設置基準

（1） 設置位置，照度等は次による。

ア　階段の踏面及び踊場の中心線上で計って１ルクス以上であること。（規

則28の3 ④（4））

イ　階段の天井の室内に面する部分又は壁体に設けること。

ノ

ー ６ け

2 .10図1

（2） 設置を要しない部分

ア　「⑩の出入口」に設ける誘導灯で階段の踏面の照度が１ルクス以上とれ

る部分

イ　規則28の2 ②（5）に規定する非常用の照明装置により，避難上必要な照度

が確保されているとともに，避難の方向の確認（当該階の表示等）ができ

る場合

2.10 図２

避難囗誘導灯
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ウ　 屋 外 階 段(S61.  4 .30建 設 省 住 指 発 第115 号 の 規定 に よ る も の）

※　S61.  4 .30建設省住指発第115号の規定 …階段の２面以上， かっ， 周長 のおおむ

ね ２分の１以 上が有効に外気に開放されたもの

なお，当該開放部分に腰壁手 すりが設けられている場合にあっては，手 すりの

上部が高さ1.1m 以上有効 に外気 に開放されていること。

客席に設ける誘導灯の設置基準（令26 ②(3),規則28）

設置位置，照度は，客席内通路（階段状，傾斜路，水平路）に通路の幅の

中 心 線 上 で0.2 ル ク ス以 上 と な る よ う に設 け るこ と。

通路 の中心線

水平 面照度

0.2ルクス以上

2 .11図 １

2  .12　誘 導 灯 を 消 灯 す る 場 合 の 設 置 基 準 （ 規 則28 の3 ④(2), Hll.9.21 消 防 予245

一 部 指 導 ）

（1） 誘 導 灯 を 消 灯 す るこ と が で き る 防 火 対 象 物 又 は そ の 部 分

ア　 当 該 防 火 対 象 物 又 は そ の 部 分 が 無人 で あ る 場 合

※　「無人」とは，休業，休 日，夜間等 において定期的 に人 が存し ない状 態が繰り

返し継続されていること。 この場合において， 防災センター勤務 員，警 備員等に

よって管理を行っている場合も 匚無人」 とみなす。

イ　 外 光 （ 自 然 光 ） に よ り 避 難 囗又 は 避 難 の 方 向 が 識 別 で き る 場 所 （ 消灯 対

象 とな るの は 外 光 に よ り 避 難 囗等 を 識 別 で き る 間 に 限 ら れ る。）

ウ　 利 用 形 態 によ り 特 に 暗 さ が 必 要 で あ る 場 所

※　通常予想さ れる使用状態 において，映 像等 によ る視 覚効果，演 出効果上，特 に

暗さが必要な次表の左欄に掲げる用途に供される場所で あり， 消灯対 象とな る

のは同表の右欄に掲げる使用状態にある場合であること。

2.12 表 １

用　　　　　　　　　　 途 使　　　 用　　　 状　　　 態

遊 園地のアト ラク ショ ン等の用 に供さ

れ る部 分（酒 類， 飲 食の提供を伴う もの

を除く。）など常時暗さが必要とされる場

所

当該部 分におけ る消灯 は， 営業時間 中

に限り行うことができるものであ ること。

したが って， 清掃， 点検等 のため人が 存

する場 合には， 消灯 はでき ない もので あ

ること。
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劇場， 映画館， プラ ネタリウ ム， 映画

スタ ジオ等の用途に供される部分（酒類，

飲食の提供を伴うものを除く。）など一定

時間継続して暗さが必要とされる場所

当該部 分におけ る消灯 は， 映画館 にお

ける上映 時間中， 劇場にお ける上演中 な

ど当該部 分が特 に暗さが必 要とされ る状

態で使用 されてい る時間内 に限り行う こ

とができるものであること。

集 会場等の用 に供さ れる部分な ど一 時

的（ 数分程度） に暗さ が必要とさ れる場

所

当該部 分におけ る消灯 は， 催し物全 体

の中で特 に暗さが必 要とさ れる状態で 使

用されて いる時間 内に限り 行うことが で

きるものであること。

エ　 主 と し て 関 係 者 等 の 使 用 に 供 す る 場 所

※　 「 主 と し て 関 係 者 等 」 と は， 当 該 防 火 対 象 物 （特 に避 難 経 路 ） に つい て 熟知 し

て い る 者 であ り， 通 常 出 入 り し て いな い な ど 内 部 の 状 態 に疎 い 者 は 含 ま れ な い。

令 別 表 第1  (5)項 口, (7)項 ，（8）項, (9)項 口及 び(10)項 か ら(15)項 ま で に 掲げ る 防火 対

象 物 の用 途 に 供 さ れ る 部 分 （ 地 階 を 除 く｡ ） の う ち ， 日常 の 通 行 に 利 用 さ れ て

い る 出 入 口 ， 通 路 等 で あ る こ と。

（2 ） 階 段 又 は 傾 斜 路 に 設 け る 通 路 誘 導 灯 に つ い て は ， 前 剛 ア 及 び イ に 掲 げ る 場

合 に あ っ て は ， こ れ ら の 例 に よ り 消 灯 す る こ と と し て さ し つ か え な い こ と 。

（3 ） 誘 導 灯 の 消 灯 及 び 点 灯 の 方 法

ア　 誘 導 灯 の 消 灯 は ， 次 の 方 法 に よ り 行 う も の と す る 。

（ア） 誘 導 灯 の 消 灯 は ， 手 動 で 行 う 方 式 と す る こ と 。 た だ し ， 匚利 用 形 態 に

よ り 特 に 暗 さ が 必 要 で あ る 場 所 」 に 設 置 す る 場 合 で あ っ て ， 当 該 必 要 性

の 観 点 か ら 誘 導 灯 の 消 灯 の 時 間 が 最 小 限 に 限 定 さ れ て い る と き は ， 誘 導

灯 の 消 灯 を 自 動 で 行 う 方 式 と す る こ と が で き る こ と 。

（イ） 個 々 の 誘 導 灯 ご と で は な く ， 消 灯 の 対 象 ご と に ， 一 括 し て 消 灯 す る 方

式 と す る こ と 。

（ウ） 匚利 用 形 態 に よ り 特 に 暗 さ が 必 要 で あ る 場 所 」 に お い て 誘 導 灯 の 消 灯

を 行 う 場 合 に は ， 当 該 場 所 の 利 用 者 に 対 し ， ａ 誘 導 灯 が 消 灯 さ れ る こ

と ， ｂ 火 災 の 際 に は 誘 導 灯 が 点 灯 す る こ と ， ｃ 避 難 経 路 に つ い て ， 掲

示 ， 放 送 等 に よ り あ ら か じ め 周 知 す る こ と 。

イ　 誘 導 灯 の 点 灯 は ， 次 の 方 法 に よ り 行 う も の と す る 。

（ア） 避 難 囗 誘 導 灯 及 び 通 路 誘 導 灯 （ 階 段 又 は 傾 斜 路 を 除 く 。） は ， 自 動 火

災 報 知 設 備 の 感 知 器 と 連 動 し て 点 灯 す る も の で あ る が ， こ の 場 合 に は ，

消 灯 し て い る す べ て の 避 難 囗 誘 導 灯 及 び 通 路 誘 導 灯 を 点 灯 す る こ と 。

（イ） 匚当 該 場 所 の 利 用 形 態 に 応 じ て 点 灯 ］ す る 場 合 に は ， 誘 導 灯 を 消 灯 し

て い る 場 所 が（1 ）の 用 件 に 該 当 し な く な っ た と き ， 自 動 又 は 手 動 に よ り 点
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灯すること。この場合において，消灯の対象ごとの点灯方法の具体例は

次表のとおりであること。

2.12 表２

消　灯　等　の　対　象
点　　　 灯　　　 方　　　 法

自　　　 動 手　　　 動

当該防火対象物が無人である場

合

○照明器具連動装置

○扉開放連動装置

○施錠連動装置

○赤 外線センサー

等

防災センター勤務員，警

備員， 宿直 者等により，当

該場所の利 用形 態に応 じて

迅速かつ 確実に点灯 するこ

とができる防火管 理体 制が

整備されていること。
匚外光により避難 囗又は避難の

方向が識別できる場所」に設置す

る場合

○照明器具連動装置

○光電式自動点滅器

等

匚利用形態により特に暗さが必

要である場所」に設置する場合

○照明器具連動装置

○扉開放連動装置

等

匚主として関係者等の使用に供

する場所］に設置する場合

○照明器具連動装置

等

※１　当該 場所の利用形 態に応じた点灯方 法は， 上表 に掲げる もの等 から， いず れか の

方法を適宜選択すればよいこと。

※ ２　なお， 自動を 選択した場合にあ って も， 点滅器を 操作するこ と等により， 手動で

も点灯できる ものであること。

ウ　誘導灯を消灯する点滅器，開閉器等は，次により設置すること。

（ア） 防災センター，守衛室等人のいる場所又は対象場所が見通せる場所若

しくは消灯する部分の直近の出入口付近に設置すること。

（イ） 棟全体が公開又は従業時間以外無人（警備のための専任者を除く。）

となる場合は，棟全体を一括点滅できるように，また，他の部分の避難

経路とならないテナント，貸ホール，会議室等の部分の場合は，その部

分ごとに設けること。

（ウ） 点灯又は消灯に使用する点滅器には，その旨を表示すること。

エ　自動火災報知設備との連動

自動火災報知設備の作動と連動させる場合は，信号装置を用いて行うこ

と。

オ　配線方式は次に定めるところによる。
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(ア) 誘導灯を消灯している間においても，非常電源の蓄電池設備に常時充

電することができる配線方式とすること。

(イ) 操作回路の配線は，規則12①(5)の規定の例によること。

2｡13　 誘導灯に設ける点滅機能又は音声誘導機能の設置基準

（1） 点滅機能又は音声誘導機能の付加は任意（点滅機能にあっては，規則28 の

3 ④（3）の規定に適合するための要件となっている場合を除く。）であるが，

次に掲げる防火対象物又はその部分には，これらの機能を有する誘導灯を設

置することが望ましいこと。

ア　令別表第1  (6)項口，八及び二に掲げる防火対象物のうち視力又は聴力の

弱い者が出入りするものでこれらの者の避難経路となる部分

イ　百貨店，旅館，病院，地下街その他不特定多数の者が出入りする防火対

象物で雑踏，照明・看板等により誘導灯の視認性が低下するおそれのある

部分

ウ　その他これらの機能により積極的に避難誘導する必要性が高いと認めら

れる部分

（2） 点滅機能又は音声誘導機能の起動，停止は次の方法により施工すること。

ア　起動方法

（ア） 感知器から火災信号のほか，自動火災報知設備の受信機が火災表示を

行う要件（中継器からの火災表示信号，発信機からの火災信号等）と連

動して点滅機能及び音声誘導機能が起動するものであること。

（イ） 規則24(5)八に掲げる防火対象物又はその部分においては，地区音響装

置の鳴動範囲（区分鳴動／全区域鳴動）について，点滅機能及び音声誘

導機能を起動することができるものとすること。

（ウ） 音声により警報を発する自動火災報知設備又は放送設備が設置されて

いる防火対象物又はその部分においては，点滅機能及び音声誘導機能の

起動のタイミングは，火災警報又は火災放送と整合を図ること。

イ　停止方法

（ア） 熱・煙が滞留している避難経路への（積極的な）避難囗誘導を避ける

ため，規則28の3 ③（1）イ及び口に掲げる避難 囗から避難する方向に設け

られている自動火災報知設備の感知器が作動したときは，当該避難囗に

設けられた誘導灯に点滅及び音声誘導が停止することとされていること。

この場合において，当該要件に該当するケースとしては，直通階段に設
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けられている煙感知器の作動により，当該直通階段（又はその附室）に

設けられた避難囗誘導灯の点滅及び音声誘導が停止すること等が，主に

想定されるものであること。

また，熱・煙が滞留するおそれがないことにより，自動火災報知設備

の感知器の設置を要しない場所（屋外等）については，当該規定のため

に感知器を設置する必要はないこと。

（イ） 音声により警報を発する自動火災報知設備又は放送設備により火災警

報又は火災放送が行われているときは，匚非常放送中における自動火災

報知設備の地区音響装置の鳴動停止機能について」(S  60.9.30消防予110)

に準じて，誘導の音声誘導が停止するよう措置すること。ただし，誘導

灯の設置位置，音圧レベルを調整すること等により，火災警報又は火災

放送の内容伝達が困難若しくは不十分となるおそれのない場合にあって

は，この限りでない。

2｡14　 誘導灯の点滅若しくは音声誘導又は消灯に係る防火管理体制

誘導灯の点滅若しくは音声誘導又は消灯を行う場合には，これらに係る技術

基準に適合しているほか，当該防火対象物における消防計画において，これら

の機能の起動・停止や消灯・点灯に係る防火管理体制及び責任を明らかにする

とともに，誘導灯の消灯を行う場合にあっては，火災時のほか，停電時や地震

等の災害時の対応について明らかにしておく必要があること。

2｡15　 非 常 電 源

（1） 非 常 電 源 の 容 量 及 び 当 該 容 量 に 関 し， 消 防 庁長 官 が定 め る 要 件 に 該 当 す る

防 火 対 象 物 につ い て は， 規 則28 の3 ④（10）及 び 匚誘 導 灯 及 び 誘 導 標 識 の 基 準

(Hll.3.17 国 告 ２）」 第 ４ に定 め る と こ ろ で あ る が ， 非 常 電 源 の 容 量 を60 分

間以 上 と し な け れ ば な らな い 防 火 対 象 物 （ 大 規 模 ・ 高 層 等 ） は， 次 の い ず れ

か を い う。

ア　巾 項 か ら(16)項 まで の延 べ面 積50,000 ㎡以 上， 又 は 地 階 を 除 く階 数 が15 以

上 で あ り ， か つ ， 延 べ 面 積 が30,000 ㎡以 上 の い ず れ か を 満 た す も の

イ　 （16 の ２） 項 で 延 べ 面 積1,000 ㎡以 上 の も の

ウ （10）項 又 は(16)項 に掲 げ る 防 火 対 象 物 （ 同 表 ㈲ 項 に 掲 げ る 防火 対 象 物 に あ っ

て は，（10）項 に掲 げ る防 火 対 象物 の 用途 に供 さ れ る部 分が 存 す る もの に 限 る。）

で ， 乗 降 場 が 地 階 に あ り ， か つ， 消 防 長 （ 消 防 本 部 を 置 か な い 市 町 村 に お
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い て は ， 市 町 村 長 ） 又 は 消 防 署 長 が 避 難上 必 要 が あ る と 認 め て 指定 し た も

の

注　なお，これらに該当しない防火対象物又は， その部分にあって も，避 難計算 等

により避難に長時間を要することが明らかな場合には， 容量 を大きく設定 するこ

とが望ましい。

（2） 前 記 剛 の 防 火 対 象 物 の 主 要 な 避 難 経 路 は， 次 に 掲 げ る 場 所 と す る。

な お ， ウ に つ い て は ， ア と エ を 接 続 す る 部 分 と し て さ し つ か え な い こ と。

ア　 屋 内 か ら直 接 地 上 へ 通 ず る 出 入 口 （ 附 室 が 設 け ら れ て い る 場 合 に あ っ て

は ， 当 該 附 室 の 出 入 口 ）

イ　 直 通 階 段 の 出 入 口 （ 附 室 が 設 け ら れ て い る 場 合 に あ っ て は， 当 該 附 室 の

出 入 口 ）

ウ　 避 難 階 の 廊 下 及 び 通 路 （ ア の 避 難 口 に 通 ず る もの に 隕 る。）

エ　 直 通 階 段

（3） 非 常 電 源 の 容 量 は， 誘 導 灯 に 設 け る 点 滅 機 能 及 び 音 声 誘 導 機 能 につ い て も

必 要 で あ るこ と。
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2 .16　誘導灯を容易に見とおしかつ識別することができない例(Hll.  9 .21消防

予245)

誘導灯を容易に見とおしかつ識別することができない例

○壁面があり陰になる部分がある場合

○階段により階数かかわる場合

O0.4m 以上のはりかある場合

○一定以上の高さのパ ーティショ

ンかあ る場合

○一定以上の高さの可動間仕切が

ある場合

○吊広告，垂れ幕がある場合

備 考

○防煙壁がある場合

○一定以上の高さのショーケース，

棚がある場合

吊具等により表示 上部が障

害物より下方 にある場合 は

見とおせるものとするが，

そうでない場 合は見とお し

はきかないものとすること。

一定以上の高さとは通常1.5

m 程度とする。

なお， 誘導灯 がこれらの障

害物より高い位置に，避難

上有効に設 けられている場

合には， 見とおせるものと

すること。

吊広告等により表示 上部 が

障害物より下 方にある場 合

は見とおせるものとするが，

そうでない場 合は見とお し

はきかないものとすること。

吊広告等を設 置することが

予 想される場 合にはあらか

じめ留 意すること。
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2 .17　避難口誘導灯及び通路誘導灯を設置する場合の手順

１　規則28の３③巾イから二までに掲げる避難囗に，避難囗誘導灯を設ける( ⑤)。

２　曲り角に通路誘導灯を設ける( ⑧)。

３　主要な避難囗( 規則28の3 ③(1)イ及び口に掲げる避難囗) に設置される避難

囗誘導灯の有効範囲内の箇所に通路誘導灯を設ける( ⑥)。

４　廊下又は通路の各部分について，⑤～⑤の誘導灯の有効範囲外となる部分が

ある場合，当該部分をその有効範囲内に包含することができるよう通路誘導灯

を設ける( ⑩)。

５　以上のほか，防火対象物又はその部分の位置，構造及び設備の状況並びに使

用状況から判断して，避難上の有効性や建築構造・日常の利用形態との調和を

更に図るべく，設置位置，使用機器等を調整する。

(例)
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2 .18　高輝度蓄光式誘導標識(Hll.3.17 国告２）

１　用語の意義

JISZ8716 の常用光源蛍光ランプD65 により照度200 ルクスの外光を20分間照

射し，その後20分経過した後における表示面が100 ミリカンデラ／㎡以上の平

均輝度を有する蓄光式誘導標識をいう。

２　誘導灯を設置しないことができる避難階にある居室（規則28 の2 ①（3））

（1） 直接地上に通ずる出入口（主として当該居室に存する者が利用するものに

隕る。）を有すること。

（2） 室内の各部分から，避難口を容易に見とおし，かつ，識別することができ，

室内の各部分から当該避難口に至る歩行距離が30m 以下であること。

（3） ①高輝度蓄光式誘導標識を避難口の上部又はその直近の避難上有効な箇所

に設けること。

②性能を保持するための必要な照度が採光又は照明により確保されている

箇所に設けること。

③周囲には，蓄光式誘導標識とまぎらわしい又は当該標識を遮る広告物，

掲示物等を設けないこと。

3 (2) 項二部分に設ける通路誘導灯を補完するために設けられるもの（規則28 の

３④（３の2 ））

（1） 高輝度蓄光式誘導標識を床面又はその直近の箇所に設けること。

（2） 廊下及び通路の各部分から一の蓄光式誘導標識までの歩行距離が7.5m 以

下となる箇所に設けること。

（3） 性能を保持するための必要な照度が採光又は照明により確保されている箇

所に設けること。

（4） 周囲には，蓄光式誘導標識とまぎらわしい又は当該標識を遮る広告物，掲

示物等を設けないこと。

４　蓄光式誘導標識等に係る運用について(H22.4.9 消防予177) (抜粋）

（1） 共通事項

ア　蓄光式誘導標識の性能を保持するために必要な照度等

（ア） 告示第３第１号（3）及び第３の２第４号に規定する「性能を保持するた

めに必要な照度」としては，暗所での視認性に係る実験結果等から，一

般的には，停電等により通常の照明が消灯してから20分間経過した後の

蓄光式誘導標識の表示面において，おおむね100 ミリカンデラ／㎡以上

（規則第28条の２第１項第３号，第２項第２号及び第３項第３号の規定

において蓄光式誘導標識を設ける避難口から当該居室内の最遠の箇所ま

での歩行距離がおおむね15m 以上となる場合にあっては20分間経過した

後の表示面がおおむね300 ミリカンデラ／㎡以上，規則第28条の３第４

項第10号の規定において通路誘導灯を補完するものとして蓄光式誘導標
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識を設ける場合にあっては60分間経過した後の表示面がおおむね75 ミリ

カンデラ／㎡以上）の平均輝度となる照度を目安とすることが適当てあ

ること。

（イ） 上記（ア）の照度は，①蓄光式誘導標識の性能，②照明に用いられている

光源の特性（特に，蓄光材料の励起に必要となる紫外線等の強度）に応

じて異なるものであることから，別紙１の例により試験データを確認す

る等して，これらの組合せが適切なものとなるようにする必要があるこ

と。これに当たり，主な光源の種別に応じた留意点等は次のとおりであ

ること。

・　一般的な蛍光灯による照明下において，高輝度蓄光式誘導標識が設

けられており，当該箇所における照度が200ルクス以上である場合に

は，停電等により通常の照明が消灯してから20分間経過した後におけ

る蓄光式誘導標識の表示面が100 ミリカンデラ／㎡以上の平均輝度と

なるものとみなしてさしつかえないこと。

・　最近開発・普及が進んでいる新たな光源は，従来の蛍光灯と特性が

大きく異なる場合がある（例えば，現在流通しているＬＥＤ照明器具

は，可視光領域での照度が同レベルであっても紫外線強度は蛍光灯よ

り小さいものが一般的である等）ことから，特に留意する必要がある

こと。

（ウ） 無人の防火対象物又はその部分についてまで，照明器具の点灯を求め

る趣旨のものではないこと。

罔　 なお，蓄光式誘導標識の性能を保持するために必要な照度を確保する

ことができない場合にあっては，誘導灯（又は下記ウ（略）の 匚光を発

する帯状の標示」等）により誘導表示を行うことが必要であること。

イ　床面又はその直近に設ける蓄光式誘導標識の細目等

（ア） 告示第３の２第２号に規定する 匚床面又はその直近の箇所」とは，床

面又は床面からの高さがおおむね１ｍ以下の避難上有効な箇所をいうも

のであること（別紙２，図１）。

（イ） 階段，傾斜路，段差等のある場所においては，転倒，転落等を防止す

るため，その始点及び終点となる箇所に，蓄光式誘導標識を設けること

が適当であること。この場合において，蓄光式誘導標識上の 匚避難の方

向を示すシンボル」（告示別図第２）の向きを，避難時の上り・下りの

方向に合わせたものとすることも考えられること（別紙２，図２）。

（ウ） 誘導標識の材料は，匚堅ろうで耐久性のあるもの］（告示第５第３号山）

とされているが，蓄光材料には水等の影響により著しく性能が低下する

ものもあることから，床面，巾木等に設ける蓄光式誘導標識で，通行，

清掃，雨風等による摩耗，浸水等の影響が懸念されるものにあっては，
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耐摩耗性や耐水性を有するものを設置することが適当であること。

罔　 なお，規則第28条の３第４項第３号の２及び第10号の規定においては，

通路誘導灯を補完するものとして蓄光式誘導標識を設けることが定めら

れているものであり，蓄光式誘導標識が設けられていることをもって，

当該箇所における通路誘導灯を免除することはできないこと。

（2） 設置対象ごとの個別事項

ア　小規模な路面店等（避難が容易な居室における誘導灯等の免除関係）

（ア） 規則第28条の２第１項第３号，第２項第２号及び第３項第３号に規定

する誘導灯等の設置免除の適用単位は 匚居室」であり，地階及び無窓階

に存する居室（例えば，傾斜地において階全体としては地階扱いとなる

が，当該居室は直接地上に面しているもの等）も，当該規定の要件に適

合すれば免除対象となるものであること。

（イ） 規則第28条の２第１項第３号イ，第２項第２号イ及び第３項第３号イ

に規定する 匚主として当該居室に存する者が利用する］避難口とは，当

該居室に存する者が避難する際に利用するものであって，他の部分に存

する者が避難する際の動線には当たっていないものをいうものであるこ

と（例えば，一階層のコンビニエンスストアにおける売場部分の出入口

等）。

（ウ） 上記（イ）の避難口から当該居室内の最遠の箇所までの歩行距離がおおむ

ね15m 以上となる場合において，避難上有効な視認性を確保するために

は，（規則第28条の３第２項第２号の誘導灯の例と同様に）次式により

求めた値を目安として，蓄光式誘導標識の表示面の縦寸法の大きさを確

保することが適当であること。

Ｄ≦150 X h

Ｄ：避難口から当該居室内の最遠の箇所までの歩行距離［ｍ］

ｈ：蓄光式誘導標識の表示面の縦寸法［ｍ］

岡　 当該対象物における蓄光式誘導標識の設置イメージを別紙４，図１に

とりまとめたので，適宜参考とされたいこと。

イ　個室型遊興店舗（通路上の煙の滞留を想定した床面等への誘導表示関係）

（ア） 個室型遊興店舗（令別表第1  (2)項二）においては，避難経路の見とお

しが悪く，照明も暗い等の状況が想定されることから，規則第28条の３

第４項第３号の２ただし書の規定により蓄光式誘導標識等を設けるに当

たっては，蓄光式誘導標識等の種別や設置位置に留意することが特に重

要であること。

（イ） 当該対象物における蓄光式誘導標識等の設置イメージを別紙４，図２

にとりまとめたので，適宜参考とされたいこと。



[2] ｍ　第２　誘導灯及び誘導標識

蓄 光 式 誘 導 標 識 の 試 験 デ ー タ （参 考 例 ）

○蓄光式誘導標識の型式等：　００ ０００

０ 光源となる照明器具の種類：蛍光灯・ 白熱電球・Ｌ ＥＤ・ その他（　　）

○照明器具の型式等：　００ ０００ ０

０ 測定機器の型式等

・測 定 機 器：００００ ０

・紫外線強度計：００００ ０

・輝　 度　 計：００００ ０

別 紙 １

照度（lx） 紫 外 線 強度 （ μW/cm) 20分後の輝度（mcd/ ㎡）

15 ０．０ ０．０

25 ０．０ ０．０

50 ０．０ ０．０

100 ０．０ ０．０

200 ０．０ ０．０

300 ０．０ ０．０

400 ０．０ ０．０

500 ０．０ ０．０

600 ０．０ ０．０

700 ０．０ ０．０

800 ０．０ ０．０

900 ０．０ ０．０

1000 ０．０ ０．０

※１　［ 照度］，匚紫外 線強度」及 び 匚輝度」は，照 度計CJISC1609 1 の適合品等），
紫外 線強度 計 （おお むね波長360nm ～480nm の範 囲を測定 で きる もの）， 輝度 計

（色彩輝度計等）を用いて測定した結果を記載。
※ ２　 匚20分後の輝度］欄には， 蓄光式誘導標識を照明器具により20分間照射 し， その

分後の輝度］ として， 照明器具により20分間照射し， その後60分間経過し た後にお
ける測定値を記載）。

※ ３　当該試験デ ータを設置届に添付する等して， 試験結果報告書に記 載の「 設置場 所
の照度」と突合して， 蓄光式誘導標識の性能を保持するために必要な照度 が確保さ
れていることを確認。

※ ４　蓄光式誘導標識を複数設ける防火対象物にあっては，
○

○

当該防火対象物に設ける蓄光式 誘導標識の型式 等ごとに当 該試験 データを添 付す
るとと もに，
試験結果報告書の「設置場所の照度」 についても， 各設置箇所によって 照度が異
なる場合には，当該照度 の範囲（ 例: ００１Ｘ～△△1X）を記載。 また，必 要に応
じ， 個別の設置箇所における照度を別紙にて添 付。

※ ５　経年等 に伴い， 匚照度」，匚輝度］ 等が所期 の条件 に適 しないことが，点検 等の際
に明らかとなった場合には， 個別の状況 に応じ， 照明器具の交 換・変更，蓄 光式 誘
導標識の交換・変更等を適宜実施。



［2］Ⅲ　第２　誘導灯 及び誘 導標識

別 紙 ２

床 面 又 はそ の直 近 に設 ける 蓄 光 式 誘 導 標識 の 細 目 等 （イ メ ー ジ）

図１　通路誘導灯に補完して床面又はその直近に蓄光式誘導標識を設ける場合の

参考例

図 ２　 階 段 ， 傾 斜 路， 段 差 等 の あ る 場 所 に蓄 光式 誘 導 標 識 を 設 け る 場 合 の 参 考 例

※　避難す る際の錯 覚（踏 み面 がきわめて暗い環境のため，階段なのか踊り場 なのか

を判断でき ない） による転倒，転 落等を防ぐため，蓄光式 誘導標識の設置高さは，

統一することが望ましい。



［2］ｍ　第２　誘導灯及び誘導標識

蓄光式誘導標識等の設置イメージ

図1

(ａ)

別 紙 ４

小規模な路面店等（避難が容易な居室における誘導灯等の免除関係）

単独建屋の場合

蓄光式誘導標識

（ｂ） 防火対象物の一部に当該居室が存する場合

蓄光式誘導標識



[2]Ⅲ　第２　誘導灯及び誘導標識

図２　個室型遊興店舗( 通路上の煙の滞留を想定した床面等への誘導標示関係)

参 考　 通路誘導灯を床面又は その直近の避難上有効な 箇所に設ける場合（＝蓄 光式誘

導標識を設置しない 場合） の設置イメ ージ

通路誘導灯

(床面又はその直近の箇所に設置)
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